Rybno, dnia: 22.10.2019 r.

PGN.042.2.2019

Dotyezy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze aglomeracji
Rybno.”

Numer ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: 608300-N-2019
Data zamieszczenia: 10.10.2019 rok
Odpowiedz Zamawiajacego w ramach zgloszonych wnioskéw o wyjasnienie tresci STWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku — Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 tj.) udzielamy wyjasnien w zwiazku z pytaniami
Wykonawcy, dotyczacymi Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu Jjw.

PYTANIA:

1. Proszg o wskazanie parametréw technicznych kraty koszowej jak réwniez jej monitoringu
wymaganych przez zamawiajacego.

2. Czy inwestor wymaga montazu studni komory krat wraz z krata koszowa przed kazda
z przepompowni P1-P8 ?

3. Proszg o dodanie schematéw komor krat wraz z doktadnym opisem wykonania
materialowego.

4. Proszg o zalaczenie Projektu budowlanego na ktory si¢ inwestor powotuje.

ODPOWIEDZI:

Ad.1,Ad3iAd4
Zamawiajacy w SIWZ w zalaczniku nr 9 Specyfikacje Techniczne wskazal schemat, rysunki
elementow i wyposazenie kraty koszowej na nieczystosci state z funkcja monitoringu. Ponadto
w zalgezniku nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy do wypehienia przez oferenta jest zawarty
opis studni komory krat z opisem materialowym oraz przyktadowym okresleniem dostawy
z montazem kraty koszowej np. typu KPP250. Monitoring kraty koszowej powinien umozliwiaé
podglad graficzny jej pracy oraz sygnalizowa¢ stany awaryjne. Komore kraty koszowej nalezy
usytuowac na terenie przepompowni P-1, P-4, P-5 na doplywie kolektora grawitacyjnego
sciekow do przepompowni.

Ad. 2 Zamawiajacy zgodnie z SIWZ, zalgcznik nr 7 dokumentacja projektowa — projekty
zagospodarowania terenu przepompowni sciekow P1-P8, wskazal ze montaz studni z komora
kraty koszowej dotyczy tylko przepompowni P-1, P-4, i P-5. Powyzsze potwierdza rowniez
zalaeznik nr 8 do SIWZ — kosztorys $lepy ofertowy gdzie tylko w przepompowniach P-1, P-4
i P-5 sg wyszczegolnione pozycje z montazem komér koszowych do wyceny. Dlatego tez
prosze nie bra¢ pod uwagg zapiséw dotyczacych komor z kratami koszowymi przy
przepompowniach P-2, P-3, P-6, P-7 i P-8 ujetych blednie w Opisie technicznym
i Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SIWZ.
Mmgrinz




