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Rybno, dnia: 30.11.2018 r.

Dotycry: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Wymiana i przeludowa instalicji
technorogicznej uzdatniania wo 

^y 
wraz z rozbudow4 ukradu tecinologicznego

o zbiorniki retencyjno_wyrr6wnawcze z ukladenn pompowym II_go stofrnia
w istniej4cej SUW w Rybnie ,,.

Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri publicznych: 6502g5_N_201g.
Data zamieszczenia: 20-ll-2018 r.

OdpowiedZ

zamawiaiacego w ramach zgroszonych pytari o rvyjasnienie tresci SIWZ
zgodnie z art.3 8 ust. l i ust..2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieri publicmych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z.p62n. zrn.) udzielamy odpowiedzi w zwi4zku z pytaniami
wnioskodawcy, dotycz4cymi Specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wieniaw postgpowaniu 1.w.:

Pytaniar
1 . Zgodnte z zapisami SIWZ, 

.Zamawiajqcy wynaga aby do oferty Wykonawc a zaL4czyL
dokumenty na podstawie r6wnowaZnosci urz4dzen. wykonawca wnosi o dopuszczenie
potwierdzenia r6wnowa2noici na etapie wykonawstwa (technolog materialowym)lub
calkowite odst4pienie od tego wymogu z uwagi na wyrok KIo z dnia7.05.20h i.
w kt6rym wskazano i2 spelnienie wymagan funkcjonalnych okedlonych przez
Zanawiajqcego wynika z mo2liwo5ci zaoferowania wielu rozwiazari iechnicznvch
txz4dzen. Zamawiai4cy okeslil wymagana minimalne w dokumentacji projektowej i ich
spelnienia wyrnaga6 bgdzie r6wnie2 na etapie wykonawstwa. Natomiasi werytrkacj a
rzeczywistych parametr6w urzqdzef (r62nqcych sig od zalozeri projektowyci, np. ilodci
dozowanego powietrza) moze nast4pii tyrko na etapie wykonyrvaniu pru. n, bud'owie
i rozruchu.

2. Prosimy o informacjg czy wykonawca ma przevadzie(, w wycenie tymczasow4 stacjg
Uzdatniania wo dy zapewniaiqc4 dostawg wody podczas przibudowy obiektu czy
zamautiai4cy zapewni dostawg wody odbiorcom z innego obiektu i mozliwe bgdzie
calkowite wyl1czenie obiektu z produkcji ?

3. Proszg o informaciE czy zamawiai4cy uzna za spelnienie warunk6w zawartych
w Projekcie Budowlano-wykonawczym Bran2a Sanitama na stronie nr 1l.i wyrnagama
w zakresie Trawienia i Pasyrvacji, kt6re nast4pi kwasem fosforowym , urz4dzeiem
Router ?

4. czy Zamawiai4cy tzna za r6wnowa2ny zbiomik retencyjny V:r00 m3 o konstrukcji
skrgcanej na budowie ? Konstrukcja ta nie powoduje proble-u, prre*ozem ponad

echnologicz zbiornika. Zbiomik srr'rEcany ptzeznaciony do magazynowania wody pitnej
z Atestem PZH zbtdowany ze skgcanych element6w stalowych ocynkowanych lub
malowanych (czgSi zewngtrzna), ocieplony stlrodurem XpS o gr. 1b cm oraz
w)?osar2ony w membrang EPDM 1 mm zapewniaj4cy szczelnoS6 zbiomika.

5. czy Zamawiai4cy podtrzlnnuje zapis w projekcie Budowlano-w ykonawczym Bran:2a
Sanitama na stronie nr 1 1 . 1 wymagania w zakresie prac spawalniczych, 2e wykonawca
posiadad musi certyfikowany system zarz4dzania j akosci4 w spswalnictwie w zakesre
pelnych wymagai wg normy EN-ISO 3934_2 ?



6. Prosimy o.podanie dlugosci rur wznodnych ze stali nierdzewnej 304 dra kazdej studni (odzawieszeniapompy do glowicy, w studni). prosimy o informacjg ."y;l;;;;;;;;
zawiera(, dodatkowe rurki. nierdzewne ochronne od s4dy, kabla czy dwista;ktt- 

*
7' czy Zamavnai4cy dopuscijako rownowa2nq sprgzarkg o wydajnotci i;;,"% zamrast,jak w projekcie 15 mr,/h. pozostale wymagun" p-*"t y - wierkosi zbiomika, autosran, p,P - bgd4 spelnialy lub b9d4 o lepszych paiameirach. Zaznaczamy,2e z obriczei

technologicznych w projekcie wynika wydajnoSc powietrza do .;;"ry_iil;;-
napowietrzenia wody 2,3 mr/h.

8' :rosimy o wyjadnienie rozbie,nosci w dokumentacji projektowej - w opisie branzy
sanitamej (punkt 4.1) jest zapis:
- ,,w kaidej studni glgbinowej-naleZy zaprojehowat sondg hydrostatyczna do pomiaru
poziomu lustra wody oraz.zabezpieczenia pompy grgbinowej przed iucho biegiem wraz
z przewodem do szafy RT"
z kolei w branZy elektrycznej (punkt 4.4) jest informacla:
- ,, Ob,wody pomp wyposaZone sq z zabezpieczeniem z funkcjq zabezpieczenia przed
s-uchobiegiem. Zabezpieczenia znajduiq itg w rozdzierni technorogiiznej RT oin.Kl, K2,
K3 na rys. nr 5, tak2e nie zachodzi koniecznoit montowania sondw studniach
glgbinowych i prowadzenia kabli sterowniczych".
Prosimy o informacjg czy nale?y zamontowai sondy hydrostatyczne w studniach
glgbinowych i czy w ramach zad,ania nale|y ulo2y6 do nich nowe kable sterownicze
z tozdzielnicy technologicznej_. Je2eri naleZy wykona6 now4 trasg kablow4 do studni to
prosimy o udostgpnienie projektu technicznego dla tego zakresu prac wl4cznie
z przedmiarcm rob6t okeSlai4cym dlugoSci trasy, typlabli, dlugo5ci przewod6w pod
drogami itp.

9. Z wy2ej przytoczonego fragmentu projektu branZy elektry cznej wynika, 2e za
zabezpieczenie pomp glgbinowych przed suchobiegiem odpowiedzialne maj4 by6
wyl4czniki silnikowe (ozn Kr, K2, K3 na rys. nr 5). Ten typ ur z4dzen nie n'u n nr.":i
umozliwiaj4cej ochrong silnika przed prac4 na sucho, prosimy o jop.""y"o*uni" 

"rinalezy ,ptzyj4c do wyceny wz4dzenie, kt6re zabezpieczy pompg pried niedoci4Zeniem
(suchobiegiem) ?

10. wedlug projektu branzy elektrycznej nalezy wykorzysta6 istnieiqce kable zasilai4ce pomp
glgbinowych. Prosimy o podanie typu i przekroju tych kabli.

11. Prosimy o informacjg czy Zamawiaj1cy wymaga aby agregat prqdotw 6rczy przewoLny
spelnial wyi4cmie normg emisji spalin STAGE 3 ?

12. Dla przedmiotowej stacji uzdatniania wody zaproj ektowano grzejniki elektryczne typu
YALI RC 05, prosimy o okreslenie jakie parametry/funkcje grzejnika bgda b.-" poi
uwagg przy okresleniu r6wnowaZnosci trz4dzeh (katalog parametr6w r6wnowaznych).

Odpowiedzi:

Odp. na ptanie m l.
Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rozwi4zania r6wnowa2ne opisywanym w SIWZ przez
Zamaw,iaj4cego jest obowi4zany wykaza1,2e oferowane przez niego dostawy, uslugi lub
roboty budowlane spelni4 wymagania okreslone p ruez zamawiai4iego. Dratego wiino to
nast4pii-w zlozonej ofercie, (por. wl,roki KIO z: 21.10.2013r.,sygn. ak:noZJgOlt::
z:30'032018r', sygn. akt.Klo s24/r8). Je2eli wykonaw ca zrotryifertg bez dodatkowego
wyjainienia na temat r6\,!'nowaznosci parametr6w oferowanych dostaw, uslug lub rob6i
budowlanych (art. 30 ust. 5 P.z.p.)_to oznacza, ze Wykonawca oferuje aosta.iy, uslugi lub
roboty budowlane wskazane w SIWZ przez Zamawiaj4cego.



Odp. na pltanie nr 2.
Wykonawca ma przewidziet t w\alk{9wai w wyceng swojej oferty koszt i spos6b
zabezpieczeria oraz dostawy wody odbiorcom o nie pogorszonei lalos"r ,ru 

"lu, 
p."" rEczeniaukladu technologicznego.

Odp. na pl.tanie nr3.
Zamawiaj4cy nie uzna trawieniai pasywacji stali kwasem fosforowym za pomoc4
przenoSnego urz4dzenia Router. W przypadku trawienia przy pomocy przenosnego
urz4dzenia Router trawienie ma miejsce tylko od strony lica. wszelkie uttenienie] zabrudzenia
nie s4 usunigte od strony wewn3Jrzn!.i po.i4czenia *pu*un"go co przyspiesza proces korozjiw obszarze spawanego zL4cza. tJru4dzeniem przenodnym trawi sig tylio oAszary ztaiza
spawanego' w trawieniu zanurzeniowym trawi sig cale powierzchnie zewngtrzne i '

wewngtrzne ruroci4g6w.

Odp. na pltanie nr 4.
zamawiai'cy uzna za r6wnowa2ny zbiomik retencyjny V: 100 m3 o konstrukcji skrgcane.; na
budowie z element6w ocynkowanych, na zewn4trz iodatkowo pomalowanych antykorozylnie
farb4 z atestem PZH, (dwukotnie farb4 podkladow4 a nastgpnie nu*i.r".hrriorv4j,
wlposa2ony w membrang EPDM grubodci I mm z atestem pZH, zapewniaj4c4 szczelno{(,
zbiomika, ocieplony styrodurem XpS o gr. 10 cm Sciany, dno i dach zbiomika.

Odp. na pl.tanie nr 5.
Podtrzymuje sig zapis w projekcie budowlano-wykonawczym, branza sanitama, w zakresre
prac spawalniczych, ze wykonawca posiadad musi certyfikowany system zarzadzania
jakosci4 w spawalnictwie, w zakresie wymagari EN-ISo 3g34-2, dla potw ierdzenia nare2y
przedstawid kopiE certyfikatu EN-ISo 3s34-2 vystawionego przez jednostkg akredy,towan4
i notyfikowanq przez ministra.Komisji Europejskiej oraz sielniad pozostale *y-ugLiu
przedstawione w dokumentacji p.j:k19y.j dla prac spawaln iczyih onttrawieniai pasywac.li
orurowania i tonstrukcji wsporczych sUW wykonanych ze stali odpornej na to.o"ji la:tuotuX5CrNi18- l0(1.4301).

Odp. na pl'tanie nr 6.
Dlugosi rur znodnych ze stali, dla kazdej studni podano w projekcie branZy sanitamej
w opisie technicznym pkt. 4.6.1 w tabeli, w kt6rej okeslono glgbokosi zamontowani'a sita
wlotowego kazdej pompy, a nastgpnie w tresci ponizej g&ie okreslono dlugodi L. dla kazdej
ze studni swl, sw2, SW3. pion tloczny powinien miec dodatkowe rurki nierdrewne
ochronne do sondy, kabla zasilaj4cego oraz Swistawki.

Odp. na pltanie nr 7.
Zamawiaj4cy donu,.scljatg r6wnowazn4 sprgZarkg o wydajnoSci 14,4 m3/h zamiast jak
w projekcle r 5 m"/h. Jezeli pozostare w).rnagane w projekcie pararnetry zostan4 spernione.

Odp. na p]'tanie nr 8 i 9.
Na etapie. sporz4dzania projektu producent wyl4cznik6w silnikowych ozn. K1, K2 i K3
zapervnial, 2e aparat posiada funkcig zabezpieczenia przed suchobiegiem s nii6w-pomp
glgbinowych, stad zastosowano takie rczwi4zanie rezygnuj4c z montaZu sond
hydrostatycznych w studniach. Je2eri.te aparaty nie posiadaia funkcj i zabezpieczenia przed
suchobiegiem pomp to nalezy w rozdzielni technologicznej zastosowai altematy'lne 

-

u',4dzenie spelniai4ce takie warunk(np. zabezpieczenie podpr4dowe poprzez pomiar biegujalowego pompy glgbinowej) i przyj4(, do wycury oferty wykonania rob6t.



Odp. na pganie nr 10.
Tadanie inwestycyjne nie przewiduje zwi_gkszenia mocy silnik6w pomp glgbinowych,
r6unie2 z uwagi na zastosowanie pomp II stopnia. St4j nie zmieni4 ,i9 iirl. pogorrr;yryki dotychczasowego zasilenia p_omp gtgtinouyctr i istniejqce pr;ekr;j"'t"-uri"r.iary
4xl0 mm'do pomp oraz yKSy 2x2,S rnrntO"o,,CLUWO,,) nale zy zachowa|.

Odp. Na ol.tanie nr I 1.
Zarnawiaj4cy podtrzymuje (wobec braku propozycji Wykonawcy) by przewoiny agregat
pr4dotw6rczy jako minimum, spelnial wymagania normy emisji sputin SfeCS i. " "

Odo. na pytanie nr 12.
Dla grzejnik6w elektrycznych w projekcie branZy elektrycznej w opisie w punkcie ,,III.Zestawienie material6w podstawowych ,, podano pod m28-30 moc w kw i oap";i;dri"
ilosci ogrzewaczy elektrycznych, zatem pizypisany ogrzewaczowi parametrlego mory tgari"
brany pod uwagE przy okredleniu r6wnowa-fio6c i urzidzefi.

Niniejsze wyja5nienia stanowi4 integraln4 czgdi SIWZ.

Z powaianiem

jta PminY

endrycha


